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Konzeptaufbau
Netzleitsystem.

Netzleittechnik

Das Aufgabenfeld der Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik ist breit
gefachert und findet eine Vielzahl von Anwendungen in der Haus- und
Gebdudetechnik wie auch in der Industrie. Verpackungsmaschinen,
Produktionsstrassen, Sortieranlagen und Energieversorgungen benéti-
gen gleichermassen Sensoren fur die Erfassung der Zustdnde und Ak-
toren fur das Ausfiihren von Aktionen. Ebenso ist die Darstellung des
Anlagezustandes fiir die Uberwachung, Kontrolle und Stérungsbehe-

bung der Anlagen unumganglich.

Die Anforderungen sind jedoch grundverschieden. An-
gefangen bei der Genauigkeit fiir die Erfassung und
Weiterleitung der Signale iiber die Verarbeitung der
Funktionen bis zur Stellausgabe an den Aktor sind, je
nach Anwendung und Aufgabenbereich der automati-
sierten Anlage, unterschiedliche Komponenten und
Systeme im Einsatz.

Spezialitat Netzleittechnik
Die Netzleittechnik bildet eine solche Spezialitit und
findet eine breite Anwendung in der Versorgung mit
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Energie. Diese Systeme sind in der Regel von hochster
Qualitdt auf samtlichen Ebenen. Die Erfassung des An-
lagezustandes, als erstes und eines der wichtigsten Ele-
mente innerhalb der Netzleittechnik, bildet die Basis
fiir die automatischen oder manuellen Massnahmen
im Ereignisfall. Die einzelnen Programmschritte sind
meist bindrer Natur und handeln die cintretenden
Ereignisse chronologisch ab. Auch wenn mehrheitlich
keine komplexen Regelalgorithmen zur Anwendung
kommen, ist der Funktionsumfang beachtlich, da
simtliche Eventualititen und die dazugehdrige Reakti-
on priorisiert abgebildet werden miissen. Netzleitsyste-
me werden vor allem dort eingesetzt, wo Netze fur En-
ergieversorgungen iiberwacht, gesteuert und reguliert
werden miissen. Besonders sensibel sind Netze, welche
Linder, Kantone, Gemeinden aber auch Areale oder
einzelne Gebdude mit elektrischer Energie versorgen.
Hiufig sind aufgrund der Anforderungen an die Ver-
fiigbarkeit in Arealen oder einzelnen Gebiuden Ersatz-
energien (Generatoren fiir den Netzausfall) vorhanden,
welche im Bezug auf die Funktionalitit auf das ortliche
Energienetz abzustimmen sind.

Wichtige Entscheidungshilfe

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Netzleitsystems
besteht darin, dem Anlagebetreiber die Ubersicht tiber
den aktuellen Zustand zu geben und damit im Ereig-
nisfall die notwendige Entscheidungshilfe fiir eine ge-
zielte Intervention zu verschaffen. Einfache Umschal-
tungen oder Storfille werden durch die programmierte
Logik automatisch ausgeldst und entlasten damit das
Betriebspersonal erheblich. Definierte Verriegelungen
schliessen Fehlschaltungen weitgehend aus und erhé-
hen damit die Sicherheit der Anlage.
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Die Einbindung der Sekundirtechnik (Schutzgerite, Definition der Signalwege.
Anlagensteuerungen usw.) kann grundsitzlich auf zwei
verschiedene Arten erfolgen. Bei geringer Informati-
onsdichte erfolgt die Einbindung diskret iber Hard-

/
waresignale. In der Schutztechnik kommt heute meist 4 :
das international standardisierte Schutzprotokoll nach \ i
IEC 61850 zur Anwendung. Dieses basiert mit TCP/IP

als Ubertragungsprotokoll auf den Manufacturing
Messaging Specification (MMS) und ist im Normteil
IEC 61850-8-1 definiert. Dies ermaglicht ein gezieltes
Abschalten und isolieren der Fehlerquelle. Die detail-
lierten Informationen iiber den Fehlerfall und weitere

Parameter konnen tber das Netzleitsystem signalisiert
werden und lassen spiter eine detaillierte Analyse zu.
Eine besondere Anforderung an Netzleitsysteme be-
steht darin, dass Ereignisse in Echtzeit (<10 Millisekun-
den) erfasst werden miissen. Der Verarbeitungsprozess
ist zwingend darauf angewiesen, dass die Ereignisse in
korrekter, chronologischer Abfolge erfasst und verar-
beitet werden. Nur so kénnen Fehlinterpretationen der
Automation und damit falsche Schaltungen verhindert
werden. Dies zeigt eine von unzihligen Anforderungen len. Je nach Wichtigkeit des Ge-
an die Hard- und Software von Netzleitsystemen. samtsystems sind mehrere Tests
Fur die korrekte Funktionalitit des Gesamtsystems ist pro Jahr notwendig, um die ge-
es elementar, dass die Funktionen unter realistischen forderte Verfiigbarkeit sicher-

Bedingungen periodisch getestet werden. Dabei sind  zustellen.

die definierten Szenarien so echt als moglich nachzu- Weitere Informationen:
stellen, damit die Systemreaktion nachvollzogen wer-  www.mega-planer.ch |
den kann. Da jeder Anlagezustand aufgrund aktueller

Bedingungen (Last, Einfliisse und Storungen) einmalig  *Peter Scherer, Bereichsleiter GA, Amstein + Walthert AG,
ist, konnen die Testergebnisse unterschiedlich ausfal- MeGA-Planer Mitglied
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